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DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

PROGRAMME D'AMENAGEMENTS
SECTEUR 4 - RUE PRAD MEINEC (AVAL)

Redimensionnement du réseau
en Ø400

(Actuellement en Ø300)

Réduction du débit de fuite à
hauteur de 4,6 l/s

(Actuellement à 24,7 l/s)

Réduction du débit de fuite à
hauteur de 11,1 l/s

(Actuellement à 33,6 l/s)

Réduction du débit de fuite à
hauteur de 3,4 l/s

(Actuellement à 22,6 l/s)


